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1 - NOTE PRELIMINAIRE 

 

1.1 - Origine de l'eau  

Les eaux distribuées dans les communes de la Communauté de 
Communes du Secteur d'ILLFURTH proviennent de trois syndicats d'alimentation en 
eau potable : 

�� S.I.A.E.P. de TAGOLSHEIM/WALHEIM/LUEMSCHWILLER 

�� S.I.A.E.P. de SAINT-BERNARD - SPECHBACH 

�� S.I.A.E.P. de HEIMSBRUNN et Environs (affermage Générale des 
Eaux). 

 

1.2 - Nature des services  

�� Le service de l'assainissement collectif relève de la compétence de la Communauté 
de communes du Secteur d'ILLFURTH et concerne le réseau de collecte et le 
traitement des eaux usées. 

�� Exploitation 

La Communauté de Communes a confié à la Société SOGEST à Vieux-Thann : 

– l'exploitation des stations d’épuration d’Illfurth et de Spechbach-le-Bas ; 

– l'exploitation des postes de pompage et l'entretien des bassins d’orage. 

La Communauté de Communes a confié à la Société AGRIVALOR à Hirsingue : 

– la prise en charge, le compostage et l’épandage des boues d’épuration ; 

La C.C.S.I. a passé 3 marchés de prestations de services, qui ont pris effet au 1er 
janvier 2006. 

La durée d’exécution de chacun des marchés est de 3 ans renouvelable 2 fois 1 an, 
soit 5 ans au total jusqu’au 31 décembre 2010. 

L’année 2006 est la 1ère année d’exécution de la prestation. 
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1.3 – Population desservie  
 

      2006 2007 
Commune Nombre 

d’abonnés 
2006 (*) 

Nombre 
d’abonnés 
2007 (*) 

Population 
(recenseme

nt 1990) 

Population 
(Derniers 

recensemen
t 2004 à 

2007) hors * 

Consom-
mations     
m3/ an 

Consom-
mations par 

abonné 
m3/an 

Consom-
mations     
m3/ an 

Consom-
mations par 

abonné 
m3/an 

FROENINGEN 265 271 612 612* 28 601 108 29 789 110 
HEIDWILLER 240 240 614 614* 26 256 109 2 586 11 
HOCHSTATT 831 841 1 907 2 078 95 114 114 104 714 125 
ILLFURTH 760 803 1 975 2 235 117 953 155 120 630 150 
LUEMSCHWILLER 285 288 689 709 32 247 113 31 269 109 
TAGOLSHEIM 263 265 673 637 45 105 172 44 186 167 
WALHEIM 338 338 751 878 39 282 116 37 922 112 
Sous total STEP 
ILLFURTH 2 982 3 046 7 221 7 763 384 558 129 371 096 121 
SAINT-BERNARD 182 184 479 462 18 702 103 18 830 102 
SPECHBACH-LE-
BAS 283 281 637 745 31 256 110 29 169 104 
SPECHBACH-LE-
HAUT 231 250 624 621 24 933 108 25 249 101 
Sous total STEP 
SPECHBACH-LE-BAS  696 715 1 740 1 828 74 891 108 73 248 102 

TOTAL 3 678 3 761 8 961 9 591 459 449 125 444 344 118 
Progression en %   2,26%   7,03%     - 3,29% - 5,48% 

(*) Abonnés assujettis à la taxe d’assainissement 

Les enquêtes de recensements complémentaires ne sont pas encore réalisées 
dans les communes de FROENINGEN, HEIDWILLER, la population totale actuelle est 
certainement supérieure, compte tenu des estimations données par les communes. 

��������	
�����
�

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

3 500

3 700

3 900

1999 2003 2004 2005 2006 2007

 



Rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif – Exercice 2007 Page 4 sur 20 

 

������
�


������
�

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

460 000

470 000

1999 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Commentaire :  On remarquera une baisse sensible des volumes assujettis malgré une 
hausse du nombre d’abonnés. Ce constat est général sur un grand nombre 
de services public d’eau potable ou d’assainissement. 
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2 - INDICATEURS TECHNIQUES 

L’ensemble du bassin RHIN-MEUSE est classé « zone sensible » à l’azote et au 
phosphore par l’arrêté du 23 novembre 1994. La station d’épuration d’ILLFURTH, d’une 
capacité supérieure à 5000 équivalents habitants, doit traiter l’azote et le phosphore avant le 
31 décembre 2005. La station d'épuration de SPECHBACH-LE-BAS, d’une capacité inférieure 
à 2000 équivalents-habitants, n’est pas soumise à ces contraintes.  

Les données générales de fonctionnement des réseaux (postes de relevage et 
bassins d'orage) et des stations d’épuration figurent dans les deux rapports d’exploitation 
établis par le prestataire, la Société SOGEST. 

Ces deux documents sont annexés au présent rapport.  

2.1 - Station d'épuration d'ILLFURTH  

La station d'épuration d'ILLFURTH mise en service en 1978 reçoit les 
effluents des communes de FROENINGEN, HEIDWILLER, HOCHSTATT, ILLFURTH, 
LUEMSCHWILLER, TAGOLSHEIM et WALHEIM. 

Le traitement est de type aération prolongée faible charge. 

La population desservie par les réseaux est de 7.763 habitants 
(recensements 1999 à 2006). Après recensements complémentaires réalisés en 2004, 
la population desservie est de 7 592 habitants. 

La station d'épuration est dimensionnée pour traiter la pollution générée par 
7.700 équivalents-habitants (E.H.) et rejette ses effluents épurés dans le canal du 
Rhône au Rhin. 

Le taux de collecte des réseaux devant atteindre 80 % selon l’objectif fixé 
par le contrat pluriannuel passé avec l’Agence de l’Eau, la capacité référence de la 
station est de 5.770 E.H. 

2.1.1 – Débits traités à la station d’ILLFURTH  

Les débits arrivant à la station d’épuration d’ILLFURTH sont mesurés en 
continu dans le cadre de l’autocontrôle. Pour l’année 2007, on obtient les volumes 
suivants : 

· volume total traité : 573.134 m3 

· volume moyen journalier : 1.571 m3/j 

On note que le débit moyen journalier est supérieur au débit nominal de 
1.728 m3/j. Le débit maximal admis a été de 3.156 m3/j. 

Pour mémoire, la consommation d’eau facturée au niveau des 3.046 
abonnés raccordés sur la station d’ILLFURTH s’établie à 371.096 m3 en 2007 
correspondant à 65 % du débit arrivant (le reste correspondant au débit de pluie et aux 
eaux claires parasites). 

SOGEST note une diminution de 17 % de volumes traités par rapport à 
2006. 
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Evolution des débits reçus à la station
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2.1.2 - Flux de pollution à l’entrée de la station d’ILLFURTH 

Les données ci-après sont extraites des bilans (sur 24 h de fonctionnement) 
d’autocontrôle de la SOGEST. Ils représentent les flux polluants à l’entrée de la station. 

Les valeurs des années antérieures à 2004 correspondent à des moyennes 
annuelles tirées des bilans 24 heures du SATESE. Les valeurs 2007 sont constituées 
par la moyenne des valeurs d’autocontrôle. 

 DBO 5 DCO MES NTK Pt 

 Flux 
kg/j 

Flux 
kg/j 

Flux 
kg/j 

Flux 
kg/j 

Flux 
kg/j 

Ratio par EH 50 g/j 120 g/j 90 g/j 12 g/j 3 g/j 

Nominal 463 1020 463 115 31 

2004 258 696 449 70  

2005 208 628 340 60  

2006 191 438 262 56 9 

2007 206 528 365 62 8 

EH 4 120 EH 4 400 EH 4 055 EH 5 167 EH 2 667 EH 

Méthode de calcul : La moyenne des charges mesurées (moyenne sur 14 valeurs) permet de déduire 
une concentration moyenne par division par le volume moyen. La charge totale annuelle est obtenue 

en multipliant le volume total annuel traité par cette concentration moyenne, la charge moyenne 
journalière en est déduite. 
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Evolution des charges reçues en DBO5
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Evolution des charges reçues en DCO

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1998 1999 2003 2004 2005 2006 2007

charge
moyenne DCO
traitée [kg/j]
capacité
nominale DCO
[kg/j]

 

 

Commentaire :  On constate une légère augmentation de la pollution reçue. 
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2.1.3 – Qualité du traitement 

Les rendements épuratoires donnés ci -après sont issus des bilans SATESE 
pour les années 2000 à 2003, à partir de 2004 on y a ajouté les valeurs d’auto-
surveillance de la SOGEST. 

 DB05 DCO MES NTK NGL Pt 

rendements 96 % 90 % 96 % 84 % 77 % 74 % 
2004 

concentrations 5,8 mg/l 39 mg/l 10,4 mg/l 5,9 mg/l 9 mg/l  

rendements 97 % 93 % 97 % 90 % 83 % 76 % 
2005 

concentrations 5,0 mg/l 35 mg/l 8 mg/l 6 mg/l 8 mg/l  

rendements 97 % 93 % 97 % 90 % 83 % 66 % 
2006 

concentrations 4,8 mg/l 36,9 mg/l 10,5 mg/l  7,2 mg/l 2,1 mg/l 

rendements 97 % 87,8 % 95,6 % 92,9 % 93,7 % 45 % 
2007 

concentrations 3,8 mg/l 40,9 mg/l 10,3 mg/l 2,8 mg/l 2,5 mg/l 2,8 mg/l 

rendements 70 % 90 % 90 % 75 % 70 % 70 % Rappel 
des 

normes concentrations 25 mg/l 100 mg/l 30 mg/l - 15 mg/l 15 mg/l 

En 2007, sur les 16 analyses d’autocontrôles réalisées, on ne dénombre 
deux non conformités sur les paramètres DCO et MES. 

Concernant le paramètre phosphore total, la station n’est pas encore 
équipée d’un système de traitement spécifique mais on rencontre une concentration 
moyenne annuelle de 2,8 mg/l. Le Plan d’Action Rhin applicable à cette station fixe la 
norme à une concentration maximale de 2 mg/l et un rendement de 80 %. 

Des bilans SATESE, il ressort que la station d’épuration est régulièrement 
entretenue et en bon état de fonctionnement. 

Elle est soumise fréquemment à des charges hydrauliques importantes 
mais la qualité du rejet reste cependant toujours conforme aux exigences 
réglementaires. 

En conclusion : Les rendements épuratoires sont con formes aux 
exigences réglementaires. Seul le paramètre phospho re ne respecte pas les 
rendements réglementaires, qui ne fait pas jusqu’à présent l’objet d’un traitement 
spécifique. 



Rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif – Exercice 2007 Page 9 sur 20 

 

2.1.4 – Production de boues 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 

Production de 
boues 
brutes 

458 t 538 t (1) 515 t (2) 418,94 t (2) 335 t (2) 

Dont 
ILLFURTH 

458 t 538 t (1) 410 t 418,94 t 276 t 

Dont 
SPECHBACH 

   56,92 t 59 t 

(1) ILLFURTH seul 

(2) Mélange ILLFURTH et SPECHBACH-LE-BAS. 

En 2007, la totalité des boues produites par les stations de Illfurth et 
Spechbach a été déshydratée par centrifugation. 

Commentaire :  Le volume annuel correspond à 98 tonnes de matières sèches, il est en 
baisse de 20 % par rapport à 2006. L’exploitant  met en cause une 
problématique de bourrage de la centrifugeuse. 

 

2.1.5 – Destination des boues 

Depuis 2006, les boues sont compostées par l’entreprise AGRIVALOR, le 
composte est ensuite épandu sur des parcelles agricoles dans le cadre du plan 
prévisionnel d’épandage. Ce plan est établi par AGRIVALOR pour le compte de la 
collectivité. 

En 2007, ce sont 300,28 tonnes de boues brutes qui ont été prises en 
charge par AGRIVALOR pour le compostage. 

Les boues épandues font l’objet de contrôle réglementaire avant épandage, 
et les parcelles d’épandage font l’objet d’un suivi agronomique. 

Le Plan d’épandage est suivi par convention par la Mission de recyclage 
agricole des boues. Il donne lieu à un bilan annuel d’épandage contrôlé par les services 
de police de l’eau. 
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2.2 - Station d'épuration de SPECHBACH-LE-BAS  

La station d'épuration de SPECHBACH-LE-BAS, mise en service en 1986, 
reçoit les effluents des communes de SAINT-BERNARD, SPECHBACH-LE-BAS et 
SPECHBACH-LE-HAUT. 

Le traitement est de type aération prolongée faible charge. 

Après recensements complémentaires réalisés, la population desservie est 
de 1 828 habitants. 

La station d'épuration, qui a pour capacité nominale 456 m3/j, 107 kg 
DBO5/j, 107 kg MES, rejette dans la Largue avant sa confluence avec l’Ill. 

La capacité de la station de SPECHBACH le BAS étant inférieure à 2000 
E.H., il n’y a pas d’obligation réglementaire de réaliser un programme 
d’autosurveillance. 

 

2.2.1 – Débits traités à la station de SPECHBACH le  BAS 

Les débits arrivant à la station d’épuration de SPECHBACH le BAS sont 
mesurés en continu dans le cadre de l’autocontrôle depuis le 30/04/04. Pour l’année 
2005, on obtient les volumes suivants : 

· volume total traité : 203.339 m3 

· volume moyen journalier : 557 m3/j 

On note que la station se trouve en surcharge hydraulique dans la mesure 
ou le débit nominal ne représente que 456 m3/j. 

Pour mémoire, la consommation d’eau facturée au niveau des 715 abonnés 
raccordés sur la station de SPECHBACH le BAS s’établie à 73.248 m3 en 2007 
correspondant à 36 % du débit arrivant (le reste correspondant au débit de pluie et aux 
eaux claires parasites). 

SOGEST note une baisse de 9 % de volumes traités par rapport à 2006. 
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Evolution des débits reçus à la station
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2.2.2 - Flux de pollution à l’entrée de la station de SPECHBACH le BAS 

Les données ci-après sont extraites des bilans (sur 24 h de fonctionnement) 
d’autocontrôle de la SOGEST. Ils représentent les flux polluants à l’entrée de la station. 

Les valeurs 2007 sont constituées par la moyenne des valeurs 
d’autosurveillance (6 mesures). 

 

 

 DBO5 DCO MES NTK Pt 
 kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 
Ratio par EH 50 g/j 120 g/j 90 g/j 12 g/j 3 g/j 
Capacité  
nominale 107 210 107 21  

2004 50 151 63 14  
2005 48 156 79 23  
2006 41 103 66 15 2,3 
2007 45 134 69 9 2 
EH 900 EH 1 117 EH 767 EH 750 EH 667 EH 
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Evolution des charges reçues en DBO5
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Evolution des charges reçues en DCO
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2.2.3 – Qualité du traitement 

Les rendements épuratoires donnés ci-après sont issus des bilans d’auto-
surveillance de la SOGEST (soit au total sur 7 mesures). 

 

 DB05 DCO MES NTK NGL Pt 

rendements 94 % 89 % 92 % 81 % 78 % 52 % 
2004 

concentrations 4,4 mg/l 26 mg/l 7,7 mg/l 4 mg/l 5,2 mg/l  

rendements 96 % 92 % 97 % 90 % 87 % 65 % 
2005 

concentrations 3,9 mg/l 23,8 mg/l 4 mg/l 4,3 mg/l 5,9 mg/l  

rendements 95 % 81 % 93 % 87 % 87 % 49 % 
2006 

concentrations 3,2 mg/l 30,2 mg/l 6,5 mg/l  2,9 mg/l 1,9 mg/l 

rendements 95 % 88 % 96 % 84 % 87 % 39 % 
2007 

concentrations 4,1 mg/l 28,4 mg/l 5 mg/l 2,6 mg/l 4,4 mg/l 2,2 mg/l 

rendements - 90 % - -  - Rappel 
des 

normes concentrations 35 mg/l 100 mg/l 30 mg/l 
N-NH4  
10 mg/l 

 - 

 

En 2007, sur les 7 analyses réalisées, on dénombre : 

· aucune non-conformité  

En conclusion : Les rendements épuratoires sont con formes aux 
exigences réglementaires. Le paramètre phosphore ne  fait pas l’objet d’une 
obligation de traitement. 

2.2.4 – Production, Destination de boues  

L’intégralité des boues a été transportée sur la station d’épuration de Illfurth 
en vue de leur déshydratation. 

Ces boues intègrent alors la filière de la STEP d’ILLFURTH. 
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3 - INDICATEURS FINANCIERS 

3.1 - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT  

La Communauté de Communes ne distingue pas différents types 
d'abonnés. 

Le service d’assainissement a été assujetti à la T.V.A. à partir de l’exercice 
comptable 1998. Le montant de la redevance d'assainissement a été fixé à 1,15 € H.T. 
par mètre cube par délibération du conseil de la Communauté de Communes du 
29 mars 2007. 

Voir factures fictives pour une consommation de 120 m3 en annexe. 

3.2 - AUTRES INDICATEURS FINANCIERS  

Le compte administratif 2007 du budget assainissement a été approuvé par 
le conseil de la Communauté de Communes le 19 février 2007 (voir extraits du compte 
administratif en annexe). 

3.2.1 - Recettes d'exploitation 

Le montant de la redevance d'assainissement  perçu par la C.C.S.I. au 
titre de l'exercice 2007 est de 515.742,30 € HT (Cf. compte administratif). La prévision 
budgétaire était de 490.000 € correspondant à 426.000 m3. 

La consommation d’eau potable assujettie à la redevance d’assainissement 
est de 459 449 m3 d'eau. 

On note une différence entre la recette et le résultat attendu au vu des 
consommations assujetties (444 344 m3 ´  1,15 €/m3 = 510 995,60 €), en 2007, cette 
différence est de + 4 746,70. Cette différence s’explique car il existe pour le syndicat 
intercommunal des eaux de Heimsbrunn un décalage de 8 mois entre la perception de 
la redevance par le fermier (CGE) et sa restitution à la collectivité. En 2006, cette 
différence était de - 45 699,58 €. 

La participation pour raccordement à l'égout (P.R.E .) a été instaurée à 
partir du 1er avril 2003, par délibération du Conseil de la C.C.S.I. du 27 mars 2003 et 
amendée par délibération du 27 février 2008. Les montants demandés par la C.C.S.I. 
au titre de cette participation sont les suivants : 

 
�� Maison individuelle :  1 254.18 € HT, soit 1 500 € TTC. 

 
�� Maison jumelée ou « en  

bande » ou type « carrés 
de l’habitat » : 1 254.18 € HT, soit 1 500 € TTC par logement  
        ou maison. 

 
�� Immeuble collectif :  

. le premier logement : 1 254.18 € HT, soit 1 500 € TTC 

. à partir du 2ème logement  :    627.09 € HT, soit    750 € TTC par logement. 
 

�� Entreprise ou société  :  1 254.18 € HT, soit 1 500 € TTC. 
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�� Réhabilitation de maison ancienne avec branchement existant et 
transformation en plusieurs logements :  
. le premier logement : Exonération de la PRE 
. à partir du 2ème logement  :    627.09 € HT, soit    750 € TTC par logement. 

Le montant total de la P.R.E. encaissé en 2007 est de 88.419,71 € HT, soit 
105 750 € TTC. 

 

3.2.2 – Taxe VNF 

La station d'épuration d'ILLFURTH rejette les effluents épurés dans le canal 
du Rhône au Rhin. La Communauté de Communes est redevable à VNF d'une taxe qui 
s'élève pour 2007 à 3 017,27 €. Le montant est identique depuis 2005. 

Cette taxe a évolué suivant les modalités suivantes : 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Volume 
souscrit 648 240 648 240 648 240 648 240 648 240 648 240 648 240 648 240 

Prix du m3  
rejeté 

0,00325 € 
(0,0213 F) 

0,00325 € 
(0,0213 F) 0,00325 € 0,00325 € 0,00325 € 0,0046 0,0046 0,0046 

Coût 
occupation 
d'emprise 

24,54 € 
(161 F) 

24,54 € 
(161 F) 

24,60 € 24,60 € 24,60 € 35,63 € 35,63 € 35,63 € 

Taxe totale 2 129,56 € 2129,56 € 2131.38 € 2131,38 € 2131,38 € 3017,27 € 3017,27 € 3017,27 € 

 

3.2.3 - Prime pour épuration et aide au bon fonctio nnement de l'Agence de l'Eau 

Les primes pour épuration et l’aide au bon fonctionnement de l'Agence de 
l'Eau s’appliquent avec un décalage d’une année (les sommes versées en 2007 
correspondent à l’année de fonctionnement 2006). 

 

 
Année de  
Fonction- 
nement 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Année 
d’encaisse- 
ment 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ILLFURTH 
(en Euros) 

32 276 31 136 15 703 18 444 66 121 44 754 58 293 53 888 26 123 

SPECHBACH  
(en Euros) 

16 662 16 549 11 382 8 063 12 712 13 322 18 185 14 693 7 222 

TOTAL 
(en Euros) 

48 938 47 685 27 085 26 107 78 833 58 076 76 478 68 581 33 345 
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Commentaires  : 

�� Pour la station d’Illfurth  : Prime pour épuration (P.P.E.) 

La prime pour épuration a baissé de 2006 (référence année 2005) à 2007 
(référence année 2006) de 3 897 € en raison d’une baisse des charges 
entrantes en 2006. 

�� Aide au bon fonctionnement 

Depuis 2007, cette aide n’est plus versée, en 2006 elle représentait 23 868 €. 

�� Pour la station de Spechbach le Bas  : 

�� Prime pour épuration (P.P.E.) 

La prime pour épuration a augmenté légèrement de 2006 (référence année 
2005) à 2007 (référence année 2006) de 178 € en raison d’une hausse des 
charges entrantes en 2006. 

�� Aide au bon fonctionnement 

Depuis 2007, cette aide n’est plus versée, en 2006 elle représentait 7 649 €. 

�� Globalement, le montant de l’ensemble des aides rel atives aux deux stations 
a baissé de 51 % représentant 35 236 €. 
Cette baisse est expliqué surtout par l’arrêt du di spositif d’aide au bon 
fonctionnement. Elle représentait en 2006 : 31 517 € soit 46 % de l’aide 
globale de l’Agence 

 

3.2.4 - Dette 

Voir tableau en annexe (extrait du compte administratif 2007 – pages 26 et 
suivantes). 

L’état de la dette au 31 décembre 2007 s’élève à 429 896,21 € représentant 
114,30 € par abonné. 

Un nouvel emprunt de 113 000 € a été contracté en 2007 pour les travaux 
de réseau à Illfurth. 

L’annuité payée au cours de l’exercice s’est élevée à 98 891,15 € 
représentant 0,22 € par mètre cube facturé en 2007. 
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4 – DEPENSES DU SERVICE 

Quelques chiffres significatifs : 

A. TRAVAUX SUR LES RESEAUX  
 

Les travaux inscrits aux programme du contrat pluriannuel d’assainissement avec 
l’agence de l’eau ont été terminés en 2005. 

En 2007, il n’y a pas eu de gros travaux de réseau, l’année a été consacrée à 
l’étude diagnostique des réseaux d’assainissement. 

La finalité de cette étude est la mise en place d’un nouveau contrat pluriannuel de 
travaux avec l’ Agence de l’Eau 

On note néanmoins : l’Engazonnement bassin d’orage à Tagolsheim : 5 521,60 € 
 

B. TRAVAUX SUR LES STATIONS D'EPURATION ET LES STAT IONS DE POMPAGE 
 
 

Diverses améliorations ont été réalisées sur les stations d'épuration et les stations 
de pompage, entre autres : 

 

· Remplacement de la pompe de relevage d’orage à ILLFURTH; 

 
Coût total 2007  : 
 

TOTAL  11 489,55 € HT 
 
 

C. - EXPLOITATION DES STATIONS D'EPURATION  
  ET DES POSTES DE POMPAGE ET L'ENTRETIEN  
  DES BASSINS D'ORAGE  

 
Dépense totale en 2007 : 
 
· pour les stations d'épuration : 115 004,21 € HT 
· pour les postes : 31 784,14 € HT 

TOTAL  146 788,35 € HT 
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D – GESTION DES BOUES 
 

Les dépenses ont été les suivantes : 
 
· Suivi agronomique ( AARA - MRA ) : 5 685,21 € HT 
· Transport des boues (M. FRICK) : 3 235,00 € HT 
· Compostage des boues (AGRIVALOR) : 21 108,10 € HT 
TOTAL  30 028,31 € HT 

 
 

E. BRANCHEMENTS PARTICULIERS ET REPARATIONS SUR RES EAU 
 
40 opérations (34 branchements particuliers sur domaine public et 6 réparations 
sur réseau) ont été réalisées pour la C.C.S.I. par l'intermédiaire de l'Entreprise 
M.T.P. de Heidwiller, dans le cadre du marché à bons de commande 
correspondant. 
 

Dépense totale en 2007  90 757,06 € HT 
 
 
La CCSI a encaissé, sur l’exercice 2007, la somme de 95 902,89 € au titre du 
remboursement par les particuliers  du coût de la réalisation des branchements 
particuliers sur domaine public par la CCSI. 
 
Il faut relever qu'il y a un décalage entre le règlement des dépenses à l'Entreprise 
M.T.P. et le remboursement par les particuliers du coût de la réalisation des 
branchements. 
 
 

F. ENTRETIEN DES RESEAUX 
 
En 2007, des curages ponctuels du réseau ont été effectués, en fonction des 
nécessités : 
 
· d'une part, sur le réseau lui-même ; 
· d'autre part, sur les branchements particuliers sur domaine public. 
 
Ces opérations ont été réalisées par les Sociétés H.K.I. et SANI-CURAGE. 
 
Dépense totale en 2007 : 
 
· H.K.I. : 1 486,90 € HT 
· SANI CURAGE : 10 981,25 € HT 

TOTAL  12 468,15 € HT 
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5 – ETUDE GLOBALE ASSAINISSEMENT 
 
La Communauté de Commune a lancé une étude globale de son système d’assainissement 
comprenant : une étude diagnostique du système, une étude préalable au zonage, une 
enquête sur les branchements domestiques et industriels, la recherche d’eaux claires 
parasites, l’impact des rejets urbains par temps de pluie sur le milieu naturel, etc … 
 
Cette étude a été confiée au groupement d’entreprises SOGREAH Consultants/PAPERI 
Mesures/ELABOR, pour un montant total tranche ferme et tranche conditionnelle de 227.910 € 
HT (marché d’avril 2005). 
 
La DDAF assurant une assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Sur les exercices 2005 et 2006, une somme de 151 427,96 € HT a été dépensée au titre de 
cette étude. 
 
Elle s’est poursuivie sur l’année 2007 pour un montant de 61 471,89 € HT. 
 
 

A ILLFURTH, le  

 

Le Président 

 

Helmuth BIHL. 
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E X E R C I C E  2 0 0 7  

 

AN N E X E S  

 

- Factures client fictif 120 m3  : 

(1)  ILLFURTH 

(2)   HOCHSTATT 

(3)   HEIDWILLER 

(4)   FROENINGEN 

(5)   LUEMSCHWILLER  

(6)   SAINT-BERNARD 

(7)   SPECHBACH-LE-BAS 

(8)   SPECHBACH-LE-HAUT 

(9)   TAGOLSHEIM  

(10)  WALHEIM  

(11)  Extraits du Compte administratif 2007 :  

(12)  Compte-rendu technique et financier établi par SOGEST pour 
l'exploitation des stations d'épuration d'ILLFURTH et de SPECHBACH 
LE BAS et des postes de relèvement et bassins d'orage 

(14) Glossaire. 
 


